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1. ВВЕДЕНИЕ 
 Руководство  по эксплуатации(РЭ) содержит технические данные, описание 
принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной 
эксплуатации измерительных преобразователей Сапфир-22М: абсолютного давле-
ния Сапфир-22М-ДА, избыточного давления Сапфир-22М-ДИ, разрежения Сапфир-
22М-ДВ, давления-разрежения Сапфир-22М-ДИВ, разности давлений Сапфир-22М-
ДД (в дальнейшем - преобразователи). 
 Руководство по эксплуатации распространяется на преобразователи Сапфир-
22М, изготавливаемые для нужд народного хозяйства, в том числе поставляемые для 
эксплуатации на АС и поставляемые на экспорт. 
 Просим учесть, что техническое совершенствование преобразователей может 
иногда привести к непринципиальным расхождениям между РЭ, схемой преобразо-
вателя и текстом настоящего РЭ. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
 Преобразователи предназначены для работы в системах автоматического кон-
троля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивают 
непрерывное преобразование значения измеряемого параметра − давления избыточ-
ного, абсолютного, разрежения, разности давлений нейтральных и агрессивных сред 
в унифицированный токовый выходной сигнал дистанционной передачи. 
 Преобразователи разности давлений могут использоваться для преобразования 
значений уровня жидкости, расхода жидкости или газа в унифицированный токовый 
выходной сигнал. 
 Преобразователи разности давлений при работе с блоком извлечения корня, 
например, БИК36М и могут использоваться для получения линейной зависимости 
между выходным сигналом и измеряемым расходом. 
 Преобразователи относятся к изделиям ГСП. 
 Преобразователи, поставляемые для эксплуатации на объектах АС, являются 
сейсмостойкими, выдерживают сейсмические нагрузки в 8 баллов на высоте отмет-
ки 41,1 m. 
 Преобразователи предназначены для работы со вторичной регистрирующей и 
показывающей аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики, 
машинами централизованного контроля и системами управления, работающими от 
стандартного выходного сигнала 0-5 mA, 4-20 mA, 0-20 mA постоянного тока. 
 По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователи в зависимо-
сти от исполнения соответствуют: 
 исполнению УХЛ категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 (группе ис-
полнения В4 по ГОСТ 12997-84), для работы при температуре от плюс 5 до плюс 50 °C 
(основной вариант исполнения) или, по обоснованному требованию потребителя, от 
плюс 1 до плюс 80 °С; 
 исполнению У категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 (группе исполне-
ния С4 по ГОСТ 12997-84) для работы при температуре от минус 30 до плюс 
50 °С (основной вариант исполнения) или, по обоснованному требованию потреби-
теля, от минус 50 до плюс 80 °С или от минус 50 до плюс 50 °C; 
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 исполнению Т, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, но для работы при 
температуре от минус 10 до плюс 55 °C или от минус 25 до плюс 80 °C, или от ми-
нус 25 до плюс 55 °C в соответствии с заказом. 
 Преобразователи Сапфир-22М-ДД моделей 2436, 2446 и Сапфир-22М-ДИ мо-
делей 2180, 2181, 2182, 2183, 2184 соответствуют климатическому исполнению УХЛ 
категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 (группе исполнения В4 по ГОСТ 
12997-84), но для работы при температуре от плюс 5 до плюс 50 °С. 

При необходимости преобразователь может быть перенастроен на любой 
вид характеристики выходного сигнала: 

а) с предельными значениями выходного сигнала 0…5, и 4…20mА, соот-
ветственно – прямая характеристика (возрастающая выходная характеристика); 

б) с предельными значениями выходного сигнала 5…0, и 20…4mА, соот-
ветственно – обратная характеристика (убывающая выходная характеристика). 

 
 При заказе преобразователей должны быть указаны: 
 условное значение преобразователя; 
 обозначение настоящих технических условий; 
 при необходимости предел (пределы) перестройки, требуемый при эксплуата-
ции. 
 Условное обозначение преобразователей составляется по структурной схеме, 
приведенной в приложении 1. 
 При заказе преобразователей разности давлений, предназначенных для изме-
рения расхода жидкости или газов, потребителем номенклатура исходных данных 
(далее исходные данные) по ГОСТ 26969-86. При заказе преобразователей разности 
давлений, предназначенных для измерения уровня жидкости, потребителем запол-
няются исходные данные по форме, высылаемой по запросам потребителей. При 
этом в условном обозначении потребителя указывается: 
 знак “хххх” − вместо обозначения модели; 
 знак “хх”     − вместо верхнего предела измерений; 
 знак “хх”     − вместо предельно допускаемого рабочего давления. 
 При заказе преобразователя разности давлений с указанием модели и верхнего 
предела измерений, без заказа диафрагмы и сосудов, "исходные данные" не указы-
ваются. 
 Примеры записи обозначения преобразователя при его заказе и в докумен-
тации другой продукции, в которой он может быть применен: 
 1) Преобразователь измерительный разности давлений Сапфир-22М-ДД, мо-
дель и верхний предел измерений, предельно допускаемое рабочее избыточное дав-
ление − определяются изготовителем по "исходным данным" с мембранами из спла-
ва 36НХТЮ, с фланцами из углеродистой стали, имеющий вид климатического ис-
полнения УХЛ 3.1* для работы при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до 
плюс 50 °С, с γ = ±0,5 %, с выходным сигналом 0-5 mA, имеющим возрастающую 
характеристику, с комплектом монтажных частей, включающим скобу и кронштейн, 
ниппели, с вентильным или клапанным блоком обозначается: 
 Сапфир-22М-ДД-хххх-01-УХЛ 3.1*-05/хх/хх-05-CК-В-ТУ 25-2472.0049-89. 
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2) Преобразователь измерительный разности давлений Сапфир-22М-ДД, мо-
дель 2420, с мембранами из сплава 36НХТЮ, с фланцами из нержавеющей стали 
08Х18Г8Н2Т, имеющий вид климатического исполнения УХЛ 3.1* для работы при 
температуре от плюс 1 до плюс 80 °C, с γ = ±0,5 %, с верхним пределом измерений 
6,3 kPa, предельно допускаемое рабочее избыточное давление 10 МРа, с выходным 
сигналом 0-5 mA, имеющим возрастающую характеристику, с комплектом монтаж-
ных частей, включающим скобу и кронштейн, монтажные фланцы с резьбой К 1/4″, 
с вентильным или клапанным блоком обозначается: 
 Сапфир-22М-ДД-2420-02-УХЛ 3.1*-0,5/6,3 kPa/10-05-СК-К 1/4-В-темпера-
тура плюс 1 плюс 80, ТУ 25-2472.0049-89. 
 3) Преобразователь измерительный избыточного давления 
Сапфир-22М-ДИ, модель 2161, с мембраной из титанового сплава, с корпусом из 
стали 08Х18Г8Н2Т, имеющий вид климатического исполнения Т3 для работы при 
температуре от минус 10 до плюс 55 °C, с γ = ± 0,25 %, с верхним пределом измере-
ний 10 МРа, с выходным сигналом 4-20 mA, с ниппелем, с необходимыми предела-
ми перенастройки 4 и 6 МРа обозначается: 
 Сапфир-22М-ДИ-2161-11-Т3-0,25/10 МРа-42 - температура минус 10 
плюс 55, ТУ 25-2472.0049-89, пределы перенастройки 4 МРа, 6 МРа. 
 4) Преобразователь измерительный избыточного давления Сапфир-22М-ДИ, 
модель 2161, поставляемый для эксплуатации на объектах АС, с мембраной из тита-
нового сплава, с корпусом из стали 08Х18Г8Н2Т, имеющий вид климатического ис-
полнения УХЛ 3.1* для работы при температуре от плюс 1 до плюс 80 °C, 
с γ = ±0,25 %, с верхним пределом измерений 10 МРа, с выходным сигналом 0-5 mA, 
с ниппелем обозначается: 
 Cапфир-22М-ДИ-2161-АС-11-УХЛ 3.1*-0,25/10 MРa-05 – температура 
плюс 1 плюс 80, ТУ 25-2472.0049-89. 
 5) Преобразователь измерительный избыточного давления Сапфир-22М-ДИ, 
модель 2120, поставляемый для эксплуатации на объектах АС, с мембраной из спла-
ва 36НХТЮ, с фланцами из нержавеющей стали 08Х18Г8Н2Т, имеющий вид клима-
тического исполнения УХЛ 3.1* для работы при температуре от плюс 5 до плюс 50 
°C, c γ = ±0,5 %, с верхним пределом измерений 6,0 kPa, с выходным сигналом 0-5 
mA, с комплектом монтажных частей без скобы и кронштейна, с ниппелем под на-
кидную гайку М20×1,5, с разъемом обозначается: 
 Сапфир-22М-ДИ-2120-АС-02-УХЛ 3.1*-0,5 / 6,0 kPa-05-M20-P, ТУ 25-2472.0049-89. 
 6) Преобразователь измерительный абсолютного давления Сапфир-22М-ДА, 
модель 2030, с мембраной из сплава 36НХТЮ, с фланцем из нержавеющей стали 
08Х18Г8Н2Т, имеющий вид климатического исполнения УХЛ 3.1* для работы при 
температуре от плюс 1 до плюс 80 °C, c γ = ± 0,5 %, с верхним пределом измерений 
10 kPa, с выходным сигналом 0-5 mA, с комплектом монтажных частей без скобы и 
кронштейна, с ниппелем, с индикатором обозначается: 
 Сапфир-22М-ДА -2030 -02 -УХЛ 3.1* -0,5 / 10 kPa –05 -И - температура 
плюс 1 плюс 80, ТУ 25-2472.0049-89. 
 7) Преобразователь измерительный избыточного давления 
Сапфир-22М-ДИ, модель 2154, с мембраной из сплава 36НХТЮ, имеющий вид кли-
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матического исполнения УХЛ 3.1* для работы при температуре от плюс 1 до плюс 
80 °C, c γ = ± 0,5 %, с верхним пределом измерений 1,0 МРа, с выходным сигналом 
0-5 mA обозначается: 
 Сапфир-22М-ДИ –2154 –02 -УХЛ 3.1* -0,5 / 1,0 MРa -05 - температура плюс 
1 плюс 80, ТУ 25-2472.0049-89. 
 
П р и м е ч а н и я: 

1. При отсутствии в заказе-наряде значения предельно допускаемого рабочего 
избыточного давления преобразователь Сапфир-22М-ДД выпускается на 
минимальное значение предельно допускаемого рабочего избыточного дав-
ления. 

2. Преобразователи Сапфир-22М с разъемом поставляются в соответствии с 
заказом только для эксплуатации на объектах АС. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 
 3.1. Наименование преобразователя, модель, верхние пределы измерений, 
наибольшее отклонение действительной характеристики от номинальной статиче-
ской характеристики указаны в таблицах 1, 2, 3, 4. Предельно допускаемое рабочее 
избыточное давление для преобразователей разности давлений указано в таблицах 3, 
4. 
 Каждый преобразователь имеет устройства, позволяющие устанавливать зна-
чение выходного сигнала, соответствующее нижнему предельному значению изме-
ряемого параметра (корректор “нуля”) и верхнему предельному значению измеряе-
мого параметра (корректор диапазона) и может быть настроен на любой верхний 
предел измерений, указанный в паспорте. 
 При выпуске с предприятия-изготовителя преобразователь настраивается на 
верхний предел измерений, выбираемый в соответствии с заказом из значений, ука-
занных в таблицах 1, 2, 3, 4. При этом нижний предел измерений равен нулю. 
 При отсутствии указаний о пределах перенастройки, требуемых в процессе 
эксплуатации, преобразователь поставляется перенастраиваемым не менее, чем на 
два верхних предела измерений. 
 При выпуске преобразователя разности давлений, предназначенного для изме-
рения уровня жидкости, преобразователь может быть настроен в соответствии с за-
казом на любой верхний предел измерений, не выходящий за крайние значения, 
предусмотренные для данной модели. 
 Модели 2180, 2181, 2182, 2183, 2184 изготовляются однопредельными. 
 3.2. Пределы допускаемой основной погрешности γ преобразователей с ниж-
ним предельным значением измеряемого параметра, равным нулю, выраженные в 
процентах от нормирующего значения, указаны в таблицах 1, 2, 3, 4. 
 За нормирующее значение принимается: 
 для преобразователей Сапфир-22М-ДИВ − сумма абсолютных значений верх-
них пределов измерений избыточного давления и разрежения; 
 для остальных преобразователей − верхний предел измерений выходного па-
раметра. 
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 Основная погрешность преобразователя с нижним предельным зна-
чением равным нулю, выраженная в процентах от нормирующего значе-
ния, численно равна основной погрешности, выраженной в процентах от 
диапазона измерения выходного сигнала. 
 Для преобразователя, настроенного на смещенный диапазон измерений с ниж-
ним предельным значением измеряемого параметра, отличающимся от нуля, основ-
ная погрешность, выраженная в процентах от диапазона измерения выходного сиг-
нала, не должна превышать 

Р
Д

в

р
, γ·

где:    Р  − верхний предел измерений преобразователя, kPa или МРа; в

 Др − диапазон измерений, kPa или МРа. 
 3.3. Вариация выходного сигнала не должна превышать: 
 0,4 ⎜γ⎟ − для преобразователей с верхним пределом измерений до 100 МРа ис-
полнения по материалам 01...03; 11; 12; 
 ⎜γ⎟ − для преобразователей с верхним пределом измерений до 100 МРа испол-
нения по материалам 05...09, и у преобразователей Сапфир-22М-ДИ моделей 2180; 
2181; 2182; 2183; 2184. 
 3.4. Зона нечувствительности преобразователей не превышает 0,05 % от диа-
пазона измерений. 
 3.5. Преобразователи Сапфир-22М-ДД имеют линейно убывающую или ли-
нейно возрастающую по перепаду давления характеристику выходного сигнала − (в 
зависимости от заказа), а остальные преобразователи − линейно возрастающую ха-
рактеристику выходного сигнала. 
 Зависимость между выходным сигналом и измеряемым параметром определя-
ется выражениями, приведенными в приложении 2. Значения выходного сигнала, 
соответствующие нижнему предельному значению измеряемого параметра указаны 
в приложении 3. 

3.6. Электрическое питание преобразователей осуществляется от источника 
питания постоянного тока напряжением (36±0,72) V. Допускается питание преобра-
зователей с выходным сигналом 4-20 mA осуществлять от источника постоянного 
тока напряжением от 15 до 42 V. При этом пределы допускаемого напряжения пита-
ния зависят от нагрузочного сопротивления (включая линию связи) и должны соот-
ветствовать границам рабочей зоны, представленной в приложении 4. Источник пи-
тания должен удовлетворять требованиям: сопротивление изоляции не менее 
40 МΩ; выдерживать испытательное напряжение при проверке электрической проч-
ности изоляции 1,5 kV. (При проверке преобразователей допускается использовать 
источник питания с сопротивлением изоляции не менее 20 МΩ, выдерживающий 
испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции 500 
V). Пульсация (двойная амплитуда) выходного напряжения не должна превышать 
0,5 % от номинального значения выходного напряжения при частоте гармонических 
составляющих, не превышающей 500 Hz. 
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 Для преобразования напряжения переменного тока (220 ) V с частотой 

(50±1) Hz в напряжение постоянного тока (36±0,72) V рекомендуется использовать 
блоки питания, например, 4БП36 (приложение 5). 

22
33

+
−

 При пользовании преобразователя Сапфир-22М-ДД с выходным сигналом 
0-5 или 4-20 mA совместно с блоком извлечения корня БИК36М питание преобразо-
вателя осуществляется от БИК36М (приложение 6). 
 Питание БИК36М осуществляется переменным током напряжением  
220  V, частотой (50±1) Hz. 22

33
+
−

 3.7. Нагрузочное сопротивление, kΩ: 
 от 0,2 до 2,5 − для преобразователей с выходным сигналом 0-5 mA при напря-
жении питания (36±0,72) V; 
 от 0,1 до 1,0 − для преобразователей с выходными сигналами 4-20, 0-20 mA 
при напряжении питания (36±0,72) V; 
 от 0 до верхнего предельного значения нагрузочного сопротивления Rн − для 
преобразователей с выходным сигналом 4-20 mA при напряжении питания в диапа-
зоне от 15 до 42 V: 

 Rн = 
Imax

UminU −  , (1) 

где: Umin = 15 V; 
U − напряжение питания; 
Imax = 20 mA. 

 3.8. Потребляемая мощность преобразователя при напряжении питания 
(36±0,72) V,  V · A, не более: 
 0,5 − для преобразователя с выходным сигналом 0-5 mA; 
 0,8 − для преобразователей с выходным сигналом 4-20 mA; 
 1,2 − для преобразователей с выходным сигналом 0-20 mA. 
 3.9. Преобразователи предназначены для работы при барометрическом давле-
нии от 84,0 до 106,7 kPa и соответствуют группе исполнения Р1 по ГОСТ 12997-84. 
 3.10. Климатические исполнения преобразователей, пределы температуры ок-
ружающего воздуха − в соответствии с разделом 2. 
 3.11. Преобразователи исполнения УХЛ, У устойчивы к воздействию относи-
тельной влажности окружающего воздуха (95±) % при плюс 35 °C и более низких 
температурах, без конденсации влаги. 
 Преобразователи исполнения Т устойчивы к воздействию относительной 
влажности окружающего воздуха 100 % при плюс 35 ° C и более низких температу-
рах с конденсацией влаги. 
 3.12. Степень защиты преобразователей от воздействия пыли и воды − IP 54 по 
ГОСТ 14254-96. 
 3.13. По устойчивости к механическим воздействиям преобразователи должны 
соответствовать: 
 виброустойчивому исполнению № 4 по ГОСТ 12997-84 для преобразователей 
с верхними пределами измерений от 0,4 до 100 МРа; 
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 виброустойчивому исполнению № 3 по ГОСТ 12997-84 для преобразователей 
с верхними пределами измерений от 2,5 до 250 kPa; 
 виброустойчивому исполнению L3 по ГОСТ 12997-84 для преобразователей с 
верхними пределами измерений менее 2,5 kPa и более 100 МРа. 
 Допустимые направления вибрации указаны в приложениях 7-18, 20, 21. 
 3.14. Преобразователи предназначены для измерения давления и перепада 
давления сред, по отношению к которым материалы, контактирующие с измеряемой 
средой (табл. 1 приложения 1) являются коррозионно-стойкими, в том числе для АС 
с реакторами ВВЭР − преобразователи исполнений 01; 02 и 11. Для сред первого 
контура предназначены только преобразователи исполнений 02 и 11. 
 3.15. Дополнительная погрешность преобразователей, вызванная изменением 
температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур (раздел 2), вы-
раженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, на каждые 10 °С 
не превышает значений γ , определяемых формулой: t

Pi
Pmax = 0,8γ  + 0,2γ   , (2)  γТ Т1 Т1

принимает значения: где: γТ1 

± 0,1 % / 10 °C для преобразователей со значением |γ|, равным 0,1; 
 ± 0,20 % / 10 °C для преобразователей со значением |γ|, равным 0,2; 
 ± 0,25 % / 10 °C для преобразователей со значением |γ|, равным 0,25; 
 ± 0,45 % / 10 °C для преобразователей со значением |γ|, равным 0,5; 
  
 Pmax − максимальный верхний предел измерений для данной модели преобра-
зователя (сумма максимальных верхних пределов измерений − для преобразователей 
Сапфир-22М-ДИВ); 
 Pi − действительное значение верхнего предела измерений (сумма действи-
тельных значений верхнего предела измерений для преобразователей 
Сапфир-22М-ДИВ). 
 После воздействия предельных температур изменение значения выходного 
сигнала преобразователей с верхними пределами измерений от 0,25 kPa до 100 МРа 
и преобразователей Сапфир-22М-ДА с верхними пределами измерений более 
250 kPa, соответствующего нижнему предельному значению измеряемого параметра 
при температуре (23 ± 2) °C, не превышает значений δ , определяемых формулой: Т

Pi
Pmax δ  = ⎢γ⎮ + 0,15  % , (3) Т

 − выражается в процентах от диапазона выходного сигнала; где: δТ
Pmax, Pi - то же, что и в формуле (2); 
⎢γ⎮ − абсолютное значение предела допускаемой основной погрешности, %. 

 Для преобразователей с верхними пределами измерений менее 0,25 kPa и бо-
лее 100 МРа, а также преобразователей Сапфир-22М-ДА с верхними пределами из-
мерений менее 0,4 МРа. 

Pi
Pmax = ⎢γ⎮ + 0,35  % , (4)  δТ
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 После корректировки начального значения выходного сигнала, соответствую-
щего нижнему предельному значению измеряемого параметра, основная погреш-
ность не должна превышать ⎢γ⎮. 
 3.16. Изменение значения выходного сигнала преобразователей  
Сапфир-22М-ДД, вызванное изменением рабочего избыточного давления в диапазо-
не от нуля до предельно допускаемого и от предельно допускаемого до нуля (п.3.1 
табл. 3), выраженное в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не 
превышает значений γр, определяемых формулой: 

Pi
Pmax. γр = Kp  ΔPраб  , (5) 

где:   Pmax, Pi − то же, что и в формуле (2); 
 ΔPраб − изменение рабочего избыточного давления, МРа; 
 Кр = 0,025 % / MРa − для преобразователей Сапфир-22М-ДД моделей 2430, 
2434, 2436, 2440, 2444, 2446, 2450, 2460; 
 Kp = 0,08 % / MРa − для преобразователя модели 2420 с предельно допускае-
мым рабочим давлением 10 МРа; 
 Kp = 0,2 % / MРa − для преобразователя модели 2410 и модели 2420 с пре-
дельно допускаемым рабочим давлением 4 МРа; 
 3.17. Средняя наработка на отказ преобразователей должна быть: 
 150000 h − для преобразователей Сапфир-22М-ДИ моделей 2150, 2151, 2160, 
2161, 2170, 2171 и Сапфир-22М-ДД модели 2460; 
 100000 h − для остальных преобразователей. 
 3.18. Средний срок службы преобразователей 12 лет, кроме преобразователей, 
эксплуатируемых при измерении параметров химически агрессивных сред. 
 Средний срок службы преобразователей, эксплуатируемых при измерении па-
раметров химически агрессивных сред и удовлетворяющих требованию приложения 
23, 6 лет. 
 3.19. Масса преобразователей, в зависимости от исполнения, не превышает 
указанной в приложении 23. 
 3.20. Установочные и присоединительные размеры преобразователей с уста-
новленными монтажными частями соответствуют указанным в приложениях 7…22. 

П р и м е ч а н и е . Установочные и присоединительные размеры преобразова-
телей Сапфир-22М-ДД с вентильным или клапанным 
блоком зависят от конструкции блока. 

 3.21. Изменение значения выходного сигнала преобразователей, вызванное 
изменением нагрузочного сопротивления в пределах, указанных в п. 3.7, не превы-
шает ± 0,01 % диапазона изменения выходного сигнала на 100 Ω изменения нагру-
зочного сопротивления. 
 3.22. Преобразователи имеют устройства, позволяющие перенастраивать их на 
любой из пределов измерений, указанных в паспорте, а также перенастраивать их на 
смещенный диапазон измерений с установкой начального значения измеряемого па-
раметра в пределах: 
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 от 0 до 0,84 Р′max − для преобразователей Сапфир-22М-ДА, Сапфир-22М-ДВ, 
Сапфир-22М-ДИ моделей 2110, 2120, 2130 и Сапфир-22М-ДД моделей 2410, 2420, 
2430, 2434, 2436; 
 от разрежения, равного 0,1 МРа, до избыточного давления, равного 0,84 P′max, 
для моделей 2140, 2150, 2151, 2154, 2160, 2161, 2164, 2170, 2171, 2440, 2444, 2446, 
2450, 2460; 
 от разрежения, равного 0,1 MPa, до избыточного давления, равного 0,84 
(Ppmax + Pиmax) − Ppmax, для моделей 2340, 2350, 23351; 

где: Р′max − максимальное значение верхнего предела измерений, на которое 
предусмотрена перенастройка данного преобразователя; 
 Ppmax; Pиmax − максимальное значение верхнего предела измерений соответ-
ственно разрежения и избыточного давления модели преобразователей Сапфир-
22М-ДИВ. 
 По требованию заказчика, согласованному с предприятием-изготовителем, 
осуществляется выпуск преобразователей Сапфир-22М-ДИ моделей 2110, 2120, 
2130 и Сапфир-22М-ДД моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2436, обеспечивающих 
возможность настройки на смещенный диапазон измерений с установкой начально-
го предельного значения выходного сигнала при значении измеряемого параметра 
от разрежения, равного Р′, 

где: Р′ < |Pmax| − значение разрежения, оговоренного в заказе; 
 Pmax − максимальное значение верхнего предела измерений модели. 
 При указанных выше настройках верхний предел измерений превышает мак-
симальное значение для данной модели. 
 Вид характеристики выходного сигнала, т.е. возрастающая или убывающая, 
обеспечивается предприятием-изготовителем в соответствии с заказом, с учетом  
п. 3.5. 
 3.23. Преобразователи относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым, од-
нофункциональным изделиям. 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 4.1. В комплект поставки преобразователя входят: 
 − преобразователь − 1 шт.; 
 − руководство по эксплуатации (РЭ) − 1 экз., если иное не указано в заказе. 
Допускается при отсутствии других требований заказчика РЭ не прилагать, а высы-
лать отдельно в количестве не менее 1 экз. на каждые 10 преобразователей, 
поставляемых в один адрес; 
 − методика поверки МИ 1997-89 − 1 экз. Допускается при отсутствии других 
требований заказчика МИ не прилагать, а высылать отдельно в количестве 1 экз. на 
каждые 10 преобразователей, поставляемых в один адрес; 
 − паспорт − 1 экз., если иное не указано в заказе; 
 − комплект монтажных частей (перечень деталей, входящих в комплект, при-
водится в паспорте); 
 − отвертка − 1 шт., допускается поставлять не менее 1 шт. на каждые 10 пре-
образователей, поставляемых в один адрес. 
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П р и м е ч а н и е. Допускается по согласованию с заказчиком техническое 
описание и инструкцию по эксплуатации и МИ 1997-89 
не поставлять. 

 По требованию заказчика в комплект поставки могут входить следующие из-
делия, поставляемые за отдельную плату: 
 сосуды уравнительные СК, 2 шт. − в соответствии с заказом при поставке пре-
образователей Сапфир-22М-ДД; 
 сосуды уравнительные СУ − в соответствии с заказом, но не более 2 шт. − при 
поставке преобразователя Сапфир-22М-ДД; 
 сосуды разделительные СР по 2 шт. − в соответствии с заказом при поставке 
преобразователя Сапфир-22М-ДД; 
 диафрагма ДКС по ГОСТ 26969-86, 1 шт. − в соответствии с заказом при по-
ставке преобразователя Сапфир-22М-ДД; 
 диафрагма ДБС по ГОСТ 26969-86, 1 шт. − в соответствии с заказом при по-
ставке преобразователя Сапфир-22М-ДД; 
 головка вентильного блока 36852007 − в соответствии с заказом при поставке 
преобразователей Сапфир-22М-ДД моделей 2436, 2446; 
 разъем 08861774 − при поставке преобразователя только для эксплуатации на 
объектах АС; 
 блок индикатора выходного сигнала (кроме преобразователей, поставляемых 
на АС). 

П р и м е ч а н и е. В случае изготовления преобразователей и комплектующих 
изделий разными предприятиями по согласованию с заказ-
чиком допускается раздельная поставка этих изделий. 

 4.2. По требованию заказчика за отдельную плату поставляются перечень за-
пасных частей, запасные части для проведения послегарантийного ремонта в тече-
ние срока службы и ремонтная документация. 

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
Преобразователь состоит из измерительного блока и электронного устройства. 

Преобразователи различных параметров имеют унифицированное электронное уст-
ройство. 
 Измеряемый параметр подается в камеру измерительного блока и линейно 
преобразуется в деформацию чувствительного элемента и изменение электрического 
сопротивления тензорезисторов тензопреобразователя, размещенного в измеритель-
ном блоке. 
 Электронное устройство преобразователя преобразует это изменение сопро-
тивления в токовый выходной сигнал. 
 Чувствительным элементом тензопреобразователя является пластина из моно-
кристаллического сапфира с кремниевыми пленочными тензорезисторами (структу-
ра КНС), прочно соединенная с металлической мембраной тензопреобразователя. 
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6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
 6.1. Схема и описание работы измерительных преобразователей изложены в 
настоящем разделе в соответствии с табл. 5, описание электронного преобразователя 
− в п. 6.12. 

Таблица 5 

Наименование 
преобразователя 

Модель № пункта 

Преобразователь 
Сапфир-22М-ДА 

2020, 2030, 2040 
2050, 2060 
2051, 2061 

6.6 
6.3 
6.5 

Преобразователь 
Сапфир-22М-ДИ 

2110, 2120, 2130, 2140 
2150, 2160, 2170 
2151, 2161, 2171 
2154, 2164 
2180, 2181, 2182, 2183, 2184 

6.8 
6.2 
6.4 

   6.11 
   6.10 

Преобразователь 
Сапфир-22М-ДВ 

2210, 2220, 2230, 2240 6.8 

Преобразователь 
Сапфир-22М-ДИВ 

2310, 2320, 2330, 2340 
2350 
2351 

6.8 
6.2 
6.4 

Преобразователь 
Сапфир-22М-ДД 

2410, 2420, 2430, 2434, 2436 
2440, 2444, 2446 
2450, 2460 

 
6.7 
6.9 

 6.2. Схема преобразователей Сапфир-22М-ДИ моделей 2150, 2160, 2170 и 
Сапфир-22М-ДИВ модели 2350 представлена на рис. 1. 
 Мембранный тензопреобразователь 3 размещен внутри основания 9. Внутрен-
няя полость 4 тензопреобразователя заполнена кремнийорганической жидкостью и 
отделена от измеряемой среды металлической гофрированной мембраной 6, прива-
ренной по наружному контуру к основанию 9. Полость 10 сообщена с окружающей 
атмосферой. Измеряемое давление подается в камеру 7 фланца 5, который уплотнен 
прокладкой 8. 
 Измеряемое давление воздействует на мембрану 6 и через жидкость воздейст-
вует на мембрану тензопреобразователя, вызывая ее прогиб и изменение сопротив-
ления тензорезисторов. Электрический сигнал от тензопреобразователя передается 
из измерительного блока в электронное устройство 1. 
 6.3. Преобразователи Сапфир-22М-ДА моделей 2050 и 2060 отличаются от 
описанных в п. 6.2 тем, что полость 10 (рис. 1) герметизирована, и сигнал передается 
в электронное устройство  по проводам через гермоввод 2. 
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Рис. 1 Рис.2. 

Схема преобразователей Схема преобразователей 
Сапфир-22М-ДА моделей 2050, 2060, Сапфир-22М-ДА моделей 2051, 2061, 

Сапфир-22М-ДИ Сапфир-22М-ДИ 
моделей 2150, 2160, 2170, моделей 2151, 2161, 2171, 

Сапфир-22М-ДИВ модели 2350 САПФИР-22М-ДИВ модели 2351 
 
 6.4. Схема преобразователей Сапфир-22М-ДИ моделей 2151, 2161, 2171, 
Сапфир-22М-ДИВ модели 2351 представлена на рис. 2. 
 Мембранный тензопреобразователь 4 размещен внутри корпуса 6. Измеряемое 
давление подается в камеру 5 и воздействует на мембрану тензопреобразователя, 
вызывая ее прогиб и изменение сопротивления тензорезисторов. Полость 3 сообще-
на с окружающей атмосферой. Электрический сигнал от тензопреобразователя пе-
редается из измерительного блока в электронное устройство 1. 
 6.5. Преобразователи Сапфир-22М-ДА моделей 2051, 2061 отличаются от опи-
санных в п. 6.4 тем, что полость 3 (рис. 2) герметизирована и сигнал передается в 
электронное устройство 1 по проводам через гермоввод 2. 
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 6.6. Схема преобразователей Сапфир-22М-ДА моделей 2020, 2030, 2040 пред-
ставлена на рис. 3. 

Тензопреобразователь 4 мембранно-рычажного типа размещен внутри основа-
ния 9 и отделен от измеряемой среды металлической гофрированной мембраной 8. 
 Мембраны 8 и 14 с крышкой 11 по наружному контуру приварены к основа-
нию 9 и соединены между собой центральным штоком 6, который связан с концом 
рычага тензопреобразователя 5 с помощью тяги 13. Измеряемое давление подается в 
камеру 7; полость 12 вакууммирована и герметизирована. Полость 15 герметизиро-
вана. 
 Фланец 10 уплотнен с помощью прокладки 3. 
 Воздействие измеряемого давления вызывает прогиб мембраны 8, изгиб мем-
браны тензопреобразователя 4 и изменение сопротивления тензорезисторов. Элек-
трический сигнал от тензопреобразователя передается из измерительного блока в 
электронное устройство 1 по проводам через гермоввод 2. 
 6.7. Схема преобразователей Сапфир-22М-ДД моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 
2436, 2440, 2444, 2446 представлена на рис. 4. 
 Тензопреобразователь 4 мембранно-рычажного типа размещен внутри основа-
ния 9 в замкнутой полости 11, заполненной кремнийорганической жидкостью, и от-
делен от измеряемой среды металлическими гофрированными мембранами 8. Мем-
браны 8 приварены по наружному контуру к основанию 9 и соединены между собой 
центральным штоком 6, который связан с концом рычага тензопреобразователя 4 с 
помощью тяги 5. Фланцы 10 уплотнены прокладками 3. Воздействие измеряемой 
разности давлений (большее давление подается в камеру 7, меньшее - в камеру 12) 
вызывает прогиб мембран 8, изгиб мембраны тензопреобразователя 4 и изменение 
сопротивления тензорезисторов. 
 Электрический сигнал от тензопреобразователя передается из измерительного 
блока в электронное устройство 1 по проводам через гермоввод 2. 
 Измерительный блок выдерживает без разрушения воздействие односторон-
ней перегрузки рабочим избыточным давлением. Это обеспечивается тем, что при 
такой перегрузке одна из мембран 8 ложится на профилированную поверхность ос-
нования 9. 
 6.8. Преобразователи Сапфир-22М-ДИ моделей 2110, 2120, 2130, 2140, 
Сапфир-22М-ДИВ моделей 2310, 2320, 2330, 2340 отличаются от преобразователей, 
описанных в п. 6.7 тем, что камера 12 (рис. 4) сообщена с окружающей атмосферой. 
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Рис. 3 Рис.4 

Схема преобразователей Схема преобразователей 
Сапфир-22М-ДА Сапфир-22М-ДИ моделей 2110, 2120, 

моделей 2020, 2030, 2040 2130, 2140, 
 Сапфир-22М-ДВ моделей2210, 2220, 

2230, 2240, 
Сапфир-22М-ДИВ моделей 2310, 2320, 

2330, 2340, 
Сапфир-22М-ДД моделей 2410, 2420, 

2430, 2434, 2440, 2444. 
 
 Преобразователи Сапфир-22М-ДВ моделей 2210, 2220, 2230, 2240 отличаются 
тем, что измеряемое давление подается в камеру 12 (рис. 4), а камера 7 сообщена с 
атмосферой. 
 6.9. Схема преобразователей Сапфир-22М-ДД моделей 2450, 2460 представле-
на на рис. 5. 
 Мембранный тензопреобразователь 4 размещен внутри корпуса 8 и отделен от 
измеряемой среды металлическими гофрированными мембранами 7. Внутренние 
полости 6 и 10 заполнены кремнийорганической жидкостью. Фланцы 9 уплотнены 
прокладками 3. Измеряемая разность давлений воздействует на мембраны 7 и через 
жидкость воздействует на мембрану тензопреобразователя, вызывая изменение со-
противления тензорезисторов. 
 Измерительные блоки выдерживают одностороннюю перегрузку рабочим из-
быточным давлением. Электрический сигнал от тензопреобразователя передается из 
измерительного блока в электронное устройство 1 по проводам через гермоввод 2. 
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 6.10. Схема преобразователей Сапфир-22М-ДИ моделей 2180, 2181, 2182, 
2183, 2184 представлена на рис. 6. 

 
Рис. 5. 

Схема преобразователей 
Сапфир-22М-ДД моделей 2450, 2460 

 
 Тензопреобразователь 6 мембранно-рычажного типа закреплен в держателе 8 
при помощи накладки 5 и связан с трубчатой пружиной 7 тягой 4. 
 Трубчатая пружина 7 с эксцентричным каналом крепится в штуцере 9 держа-
телем 8. Герметизация пружины обеспечивается при помощи линзового уплотните-
ля 10. На штуцере 9 установлен защитный корпус 3 с крышкой 2, на которой кре-
пится электронный блок 1. 
 Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубчатой пружи-
ны совершает перемещение, которое через тягу 4 передается на рычаг тензопреобра-
зователя 6, вызывая прогиб мембраны преобразователя и изменение сопротивления 
тензорезисторов. Электрический сигнал передается на электронный блок 1. 
 6.11. Схема преобразователей Сапфир-22М-ДИ моделей 2154, 2164 представ-
лена на рис. 7. 
 Мембранный тензопреобразователь 2 размещен внутри корпуса 6. Внутренняя 
полость 3 тензопреобразователя заполнена кремнийорганической жидкостью и от-
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делена от измеряемой среды металлической гофрированной мембраной 4, приварен-
ной по наружному контуру корпуса 6. Полость 5 сообщена с окружающей атмосфе-
рой.  
 Измеряемое давление воздействует на мембрану 4 и через жидкость воздейст-
вует на мембрану тензопреобразователя, вызывая ее прогиб и изменение сопротив-
ления тензорезисторов. Электрический сигнал от тензопреобразователя подается из 
измерительного блока в электронное устройство 1 по проводам. 
 

Рис .  7 
Схема преобразователей 

Сапфир-22М-ДИ 
 моделей 2154, 2164 Рис. 6. 

Схема преобразователей 
Сапфир-22М-ДИ 

моделей 2180, 2181, 2182, 2183, 2184 
 
 

6.12. Электронный блок унифицирован для всех моделей измерительных бло-
ков комплекса и выполнен на одной плате с двухсторонним расположением DIP – 
элементов и элементов поверхностного монтажа. 

Конструкция электронного блока обеспечивает потребителю возможность 
самостоятельно устанавливать вид выходного сигнала (растущий или убывающий), 
изменять значения выходного сигнала (0…5 или 4…20 мА), переключать поддиапа-
зоны измерения внутри данной модели, настраивать «электронную линзу» (См. раз-
дел «регулирование и настройка»).  

Электронный преобразователь (рис. 8) смонтирован на одной плате 6, разме-
щенной внутри специального корпуса 4. Корпус 4 закрыт крышками 3 и 7, уплот-
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ненными резиновыми кольцами, кронштейн 5  с органами регулирования – допол-
нительной крышкой 9, которая крепится к плате винтами 10. Под крышкой 9 нахо-
дятся регуляторы «нуля» и «диапазона» выходного сигнала. 

 

 
Рис. 8. Электронный преобразователь 

 
В зависимости от назначения преобразователя блок имеет сальниковый ка-

бельный вывод 10 (основное исполнение) или электрический разъем (исполнение 
для ОАЭ – рис. 9) 

Клеммная колодка 1 предназначена для присоединения жил кабеля, винт 2 для 
подсоединения экрана (в случае использования экранированного кабеля), болт 11 
для заземления корпуса.  

У преобразователей, поставляемых для эксплуатации на объектах ОАЭ, под-
соединение кабеля в соответствии с заказом может производиться через разъем 1 
типа 2РМ (рис. 8), вилка которого крепится на корпусе электронного блока с помо-
щью четырех винтов 2, стягивающих прокладки 3, 5 и втулку 4.  

Электронный блок позволяет осуществлять контроль выходного токового сиг-
нала без разрыва цепи нагрузки при помощи миллиамперметра, подключенного к 
выводам 3 и 4 клеммной колодки. Для контроля сигнала можно также использовать 
милливольтметр. При этом значение выходного тока определяется по величине па-
дения напряжения на встроенном высокоточном резисторе Rтест = 10 Ом. 
Uтест = 10 х Iвых, (мВ). 
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Рис. 9. 
Электронный преобразователь с разъемом 

 
 

 Преобразователи, поставляемые для эксплуатации на объектах АС, могут по 
требованию потребителя, в соответствии с заказом, комплектоваться разъемом типа 
2РМ с монтажными деталями. 
 Разъем 1 (рис. 9) крепится к корпусу электронного преобразователя с помо-
щью четырех винтов 2, стягивающих прокладки 3, 5 и втулку 4. Заглушка 15 (рис. 8) 
предварительно удаляется. Установка разъема производится потребителем. 
 Схема электрическая соединений разъема для преобразователей с предельны-
ми значениями выходного сигнала 0 и 5,  4 и 20 mA с четырехпроводной линией 
связи представлена на рис. 10. 
 Схема электрическая соединений разъема для преобразователей с предельны-
ми значениями выходного сигнала 4 и 20 mA с двухпроводной линией связи пред-
ставлена на рис. 11. 
 Корректоры 11 и 12 (рис. 8) служат соответственно для плавной настройки 
диапазона и “нуля” выходного сигнала. 
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Электронный преобразователь разъем 
Рис. 10 

Схема электрическая соединений разъема для 
преобразователей с выходным сигналом 0-5, 4-20, 0-20 mA 
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Рис. 11 
Схема электрическая соединений разъема для 

преобразователей с выходным сигналом 4-20 mA, 
с двухпроводной линией связи  
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Внешний вид платы со стороны установки регулирующих элементов пред-
ставлен на рисунке. 

 

 
Рис. 12.   Внешний вид платы БПЭ с органами регулирования 
 

 

Переключатели SW1, SW3, SW4 служат для установки параметров выходного 
сигнала преобразователя: сигнал 4…20 или 0…5 мА, растущая или убывающая вы-
ходная характеристика 

Переключатель SW2 служит для включения дискретного смещения начально-
го значения выходного сигнала (в дальнейшем – «нуля»):  

а) ключ 7переключателя SW2 в положении ON включает «смещение» нуля в 
«плюс» 

б) ключ 8 переключателя SW2 в положении ON включает «смещение» нуля в 
«минус» 

в) ключ 6 переключателя SW2 в положение ON – включает дискретно смеще-
ние в пределах 1,5 %; 

г) ключ 5 переключателя SW2 в положение ON – включает дискретно смеще-
ние – 3 %; 
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д) ключ 4 переключателя SW2 в положение ON – включает дискретно смеще-
ние – 6 %; 

е) ключ 3 переключателя SW2 в положение ON – включает дискретно смеще-
ние – 12 %; 

ж) ключ 2 переключателя SW2 в положение ON – включает дискретно смеще-
ние – 25 %; 

з) ключ 1 переключателя SW2 в положение ON – включает дискретно смеще-
ние – 50 %; 

Переключатель SW5 служит для установки поддиапазона измерения внутри 
одной модели (см. «Регулирование и настройка верхнего предельного значения вы-
ходного сигнала преобразователя»). 

Резистор R72 служит для «грубой» установки начального значения выходного 
сигнала при перенастройке преобразователя. 

К контактам Р03, Р04, Р05 подсоединен многооборотный подстроечный рези-
стор 5кОм, который служит для «точной» установки начального значения выходно-
го сигнала при монтаже и обслуживании преобразователя 

К контактам PD1, PD2, PD3 подсоединен многооборотный подстроечный ре-
зистор 10кОм, который служит для «точной» установки верхнего значения выход-
ного сигнала при перенастройке преобразователя.  

Эти резисторы вынесены на дополнительную плату так, чтобы их регулиро-
вочные головки были доступны после снятия крышки, прикрывающей место креп-
ления кабеля. 

Резисторы R16 и R46 используются для балансировки температурных детек-
торов при настройке преобразователя на заводе-изготовителе. Потребителю катего-
рически запрещается нарушать значение номиналов этих резисторов, установленное 
при изготовлении преобразователя.  

7. МАРКИРОВАНИЕ  И  ПЛОМБИРОВАНИЕ 
 7.1. На прикрепленной к преобразователю табличке нанесены надписи в соот-
ветствии с техническими условиями, в том числе: 
 модель; 

Знак утверждения типа; 
 степень защиты по ГОСТ 14254-96; 
 А − для преобразователей, эксплуатируемых на объектах АС; 
 обозначение исполнения по материалам; 
 обозначение климатического исполнения; 
 порядковый номер преобразователя по системе нумерации предприятия-
изготовителя; 
 пределы измерений с указанием единицы измерения; 
 предельно допускаемое рабочее избыточное давление (преобразователей Сап-
фир-22М-ДД); 
 питание 36 V постоянного тока; 
 выходной сигнал, mA; 
 год выпуска. 
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П р и м е ч а н и е. Основная допускаемая погрешность указана в паспорте на 
преобразователь. 

 7.2. На корпусе электронного преобразователя рядом с зажимом для заземле-
ния имеется знак заземления. 
 На фланцах и пробках измерительного блока преобразователя, монтажных 
фланцах, ниппеле, а также корпусе вентиля, контактирующих с измеряемой средой, 
нанесена маркировка шифра материала, из которого они выполнены. 
 При наличии на корпусе знаков “+” и “−” у преобразователей 
Сапфир-22М-ДИ, Сапфир-22М-ДИВ знак “+”, а у преобразователя Сапфир-22М-ДВ 
− знак “−” соответствуют месту подвода измеряемого давления. 
 7.3. Электронное устройство преобразователя, размещенное внутри корпуса, 
опломбировано на заводе-изготовителе и закрыто крышкой. 

8.  ТАРА  И  УПАКОВКА 
 8.1. Упаковывание преобразователей обеспечивает сохранность преобразова-
телей при хранении и транспортировании. 
 8.2. Упаковывание производится в закрытых вентилируемых помещениях при 
температуре окружающего воздуха от 15 до 40 °C и относительной влажности до 
80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. 
 8.3. Перед упаковыванием отверстия под кабелем, отверстия штуцеров, флан-
цев, резьба штуцеров закрыты колпачками или заглушками, предохраняющими 
внутреннюю полость от загрязнения, а резьбу от механических повреждений. 
 8.4. Консервация обеспечивается помещением картонной коробки с преобра-
зователем в пленочный чехол с влагопоглотителем − силикагелем. 
 Средства консервации должны соответствовать варианту защиты В3-10 ГОСТ 
9.014-78. Предельный срок защиты без переконсервации 1 год. 
 Контроль за относительной влажностью внутри изолированного объема ко-
робки осуществляется весовым методом. 
 Максимально допустимое обводнение силикагеля до переконсервации не 
должно превышать 26 % от его массы. 
 В паспорте на преобразователь указывается масса сухого силикагеля при за-
чехлении. 
 8.5. Преобразователь и монтажные части, поставляемые с каждым преобразо-
вателем, завернуты в упаковочную бумагу и уложены в потребительскую тару − ко-
робку из картона. 
 Преобразователи и монтажные части должны быть отделены друг от друга и 
уплотнены в коробке с помощью прокладок из картона. 
 Вместе с преобразователем, монтажными частями в коробку уложены: 
 техническая документация, указанная в разделе 4 (сверху изделия); 
 мешочек с силикагелем. 
 Техническая документация вложена в чехол из полиэтиленовой пленки. 
 Картонная коробка с преобразователем и монтажными частями помещена в 
чехол из полиэтиленовой пленки. 
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 Коробки в чехле уложены в транспортную тару − деревянные ящики. Ящики 
внутри выстланы битумированной бумагой. Свободное пространство между короб-
ками и ящиком заполнено амортизационным материалом или прокладками. 
 8.6. Товаросопроводительная документация завернута в оберточную бумагу и 
вложена в заваренный чехол из полиэтиленовой пленки. В чехол вложен вкладыш с 
надписью “Товаросопроводительная документация”. 
 Чехол с товаросопроводительной документацией положен на верхний слой 
амортизационного материала. 
 Второй экземпляр упаковочного листа уложен в чехол из полиэтиленовой 
пленки, дополнительно обернутый в упаковочную бумагу и размещенный в специ-
альном кармане, прикрепленном к одной из торцевых стенок ящика. 
 8.7. Масса транспортной тары с преобразователем не превышает 50 kg. 

9.  ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ 
 9.1. При получении ящиков с преобразователем установить сохранность тары. 
В случае ее повреждения следует составить акт. 
 9.2. В зимнее время ящики с преобразователями распаковываются в отапли-
ваемом помещении не менее, чем через 12 h после внесения их в помещение. 
 9.3. Проверьте комплектность в соответствии с паспортом на преобразователь. 
 9.4. После распаковки преобразователя установите значение выходного сигна-
ла, соответствующее нижнему (нулевому) и верхнему значениям измеряемого пара-
метра, в соответствии с указаниями раздела 13. 
 9.5. При получении преобразователя рекомендуется завести на него свой пас-
порт, в котором должны быть указаны: наименование и номер преобразователя, на-
именование организации, поставившей преобразователь. В паспорт включаются 
данные, касающиеся эксплуатации преобразователя, например, дата установки; на-
именование организации, устанавливающей преобразователь; место установки с 
приложением эскиза и основными монтажными размерами; записи по обслужива-
нию с указанием имевших место неисправностей и их причин; производственного 
ремонта и т.п. 
 Все пожелания по усовершенствованию конструкции преобразователя следует 
направлять в адрес предприятия-изготовителя. 
 9.6. После воздействия максимальных или минимальных рабочих температур 
рекомендуется произвести корректировку “нуля”. 
 9.7. Преобразователи можно применять для преобразования значений изме-
ряемого параметра газа или жидкости. 
 Преобразователь Сапфир-22М-ДД с нормирующими значениями менее 
2,5 kPa, Сапфир-22М-ДИ с нормирующими значениями менее 25 kPa, 
Сапфир-22М-ДА с нормирующими значениями менее 0,4 МРа рекомендуется при-
менять только для преобразования параметра газа, при больших нормирующих зна-
чениях указанные преобразователи можно применять для преобразования значений 
параметра газа и жидкости. При измерении давления жидкости должно быть обес-
печено тщательное заполнение системы жидкостью. 
 Преобразователи Сапфир-22М-ДВ рекомендуется применять только для пре-
образования значений параметров газа. 
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10.  УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ 
 10.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током преоб-
разователи относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
 Корпус преобразователя должен быть заземлен согласно раздела 11 п. 11.4. 
 10.2. Не допускается эксплуатация преобразователей Сапфир-22М-ДД в сис-
темах, рабочее избыточное давление в которых может превышать соответствующие 
предельные значения, указанные в табл. 3, 4. 
 Не допускается эксплуатация остальных преобразователей Сапфир-22М в сис-
темах, давление в которых может превышать соответствующие наибольшие пре-
дельные значения, указанные в табл. 1, 2 для каждой модели. 
 10.3. Не допускается применение преобразователей для измерения параметров 
сред, агрессивных по отношению к материалам, контактирующим с измеряемой 
средой. 
 10.4. Не допускается применение преобразователей, имеющих измерительные 
блоки, заполненные кремнийорганической (полиметилсилоксановой) жидкостью, в 
процессах, где по условиям техники безопасности производства запрещается попа-
дание этой жидкости в измеряемую среду. 
 10.5. Присоединение и отсоединение преобразователя от магистралей, подво-
дящих измеряемую среду, должно производиться после закрытия вентиля на линии 
перед преобразователем. Отсоединение преобразователя должно производиться по-
сле сброса давления в преобразователе до атмосферного. 

11.  ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ 
 11.1. Преобразователи рекомендуется монтировать в положении, указанном в 
приложениях 7…18, 20, 21. 
 Преобразователи с верхними пределами измерений свыше 0,25 МРа могут 
быть смонтированы в любом положении, удобном для обслуживания. При этом 
предпочтительным является расположение подвода давления снизу для всех моде-
лей, кроме 2450, 2460 с тем, чтобы уменьшить возможность засорения преобразова-
теля. 
 Преобразователи с верхним пределом измерений менее 0,25 МРа должны ус-
танавливаться таким образом, чтобы подвод давления осуществлялся сверху или 
снизу. 
 В случае существенных вибраций стен в горизонтальном направлении распо-
ложение преобразователя по отношению к стене должно быть таким, чтобы указан-
ное в приложениях 7, 8, 12…16 горизонтальное направление вибрации было пер-
пендикулярно стене. То же относится и к несущим конструкциям, на которых 
устанавливается преобразователь. 
 При выборе места установки необходимо учитывать следующее: 
 преобразователи нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях; 
 места установки преобразователей должны обеспечивать удобные условия для 
обслуживания и демонтажа; 
 температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соот-
ветствовать значениям, указанным в разделе 2 и п. 3.11; 
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 среда, окружающая преобразователь, не должна содержать примесей, вызы-
вающих коррозию его деталей; 
 параметры вибрации не должны превышать значений, приведенных в п. 3.13. 
 При эксплуатации преобразователей в диапазоне минусовых температур необ-
ходимо исключить: 
 1) накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соедини-
тельных трубок (при измерении параметров газообразных сред); 
 2) замерзание, кристаллизацию среды или выкристаллизовывание из нее от-
дельных компонентов (при измерении параметров жидких сред). 
 11.2. Соединительные трубки от места отбора давления к преобразователю 
должны быть проложены по кратчайшему расстоянию. 
 Температура измеряемой среды существенного значения не имеет, поскольку 
в преобразователях в рабочих условиях нет протока среды, и она приобретает тем-
пературу самого преобразователя и окружающей его среды. Однако следует не до-
пускать перегрева самого преобразователя от устройств, в которых протекает среда 
с температурой выше предельной температуры окружающего воздуха. В этих случа-
ях преобразователь устанавливают на соединительной линии, длина которой для 
преобразователей Сапфир-22М-ДД рекомендуется не менее 3 m, а для остальных 
преобразователей − не менее 0,5 m. Указанные длины являются ориентировочными, 
зависят от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии, харак-
тера изменений измеряемого параметра и могут быть уменьшены. 
 Соединительные линии должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) 
от места отбора давления, вверх к преобразователю, если измеряемая среда − газ, и 
вниз к преобразователю, если измеряемая среда − жидкость. Если это невозможно, 
при измерении давления или разности давлений газа в нижних точках соединитель-
ной линии − следует устанавливать отстойные сосуды, а при измерении давления 
или разности давлений жидкости в наивысших точках − газосборники. 
 Отстойные сосуды рекомендуется устанавливать перед преобразователем и в 
других случаях, особенно при длинных соединительных линиях и при расположе-
нии преобразователя ниже места отбора давления. 
 Для продувки соединительных линий должны предусматриваться самостоя-
тельные устройства. 
 В соединительной линии от места отбора давления к преобразователю реко-
мендуется установить два вентиля или трехходовой кран для отключения преобра-
зователя от линии и соединения его с атмосферой. Это упростит периодический 
контроль установки выходного сигнала, соответствующего нулевому значению из-
меряемого давления, и демонтаж преобразователя. 
 В соединительных линиях от сужающего устройства к преобразователю раз-
ности давлений, рекомендуется установить на каждой из линий вентиль для соеди-
нения линии с атмосферой и вентиль для отключения преобразователя. 
 По заказу потребителя преобразователь Сапфир-22М-ДД может снабжаться 
вентильным или клапанным блоками. 
 При монтаже преобразователя с поставляемым комплектно вентильным бло-
ком монтажные фланцы и вентильный блок совместно присоединяются к преобра-
зователю четырьмя болтами М10×70 (см. приложения 14 и 16). Уплотнение соеди-
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нений осуществляется установкой прокладочных колец, входящих в комплект мон-
тажных частей. 
 При монтаже преобразователя с поставляемым комплектно клапанным блоком 
− клапанный блок присоединяется к монтажной трубе с использованием кронштей-
на, скоб, гаек М8 и к преобразователю четырьмя болтами М10×25, а монтажные 
фланцы присоединяются к клапанному блоку четырьмя болтами М10×40 (см. при-
ложения 15, 17). Уплотнение соединений осуществляется установкой прокладочных 
колец, входящих в комплект монтажных частей. 
 Присоединение преобразователя к соединительной линии осуществляется с 
помощью предварительно приваренного к трубке линии ниппеля или с помощью 
монтажного фланца, имеющего коническую резьбу К 1/4 ” или К 1/2 “ ГОСТ 6111-
52 или резьбу М20×1,5 для навинчивания на концы трубок линии (варианты по вы-
бору потребителя). Уплотнение конической резьбы осуществляется в зависимости 
от измеряемой среды фторопластовой лентой или фаолитовой замазкой (50 % по ве-
су крошки сырого фаолитового листа, растворенного в 50 % бакелитового лака). 
 Перед присоединением к преобразователю линии должны быть тщательно 
продуты для уменьшения возможности загрязнения камер измерительного блока 
преобразователя. 
 11.3. После окончания монтажа преобразователей проверьте места соединений 
на герметичность при максимальном рабочем давлении. 
 11.4. Заземлите корпус преобразователя, для чего отвод сечением 2,5 mm2 от 
приборной шины заземления подсоедините к специальному зажиму 14 (рис. 8). Со-
противление линии заземления не должно превышать 4 Ω. 
 11.5. Произведите заделку кабеля в сальниковый ввод, подсоедините жилы ка-
беля к клеммной колодке 1 преобразователя (рис. 8) в соответствии со схемой внеш-
них соединений (приложения 5, 6) и подсоедините экран кабеля с помощью винта 2 
(рис. 8), если кабель экранированный. 
 При монтаже кабеля снимите крышку, отверните гайку уплотнения кабельного 
ввода. После подсоединения жил кабеля к клеммной колодке и его заделки заверни-
те гайку уплотнения кабельного ввода и поставьте крышку на место. 
 При монтаже для прокладки линии связи рекомендуется применять кабели 
контрольные с резиновой или пластмассовой изоляцией, кабели для сигнализации и 
блокировки с полиэтиленовой изоляцией. 
 Допускается совместная прокладка в одном кабеле проводов цепей питания 
преобразователя и выходного сигнала. 
 Рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирующей оболоч-
кой при нахождении вблизи мест прокладки линии связи электроустановок мощно-
стью более 0,5 kW. 
 Допускается применение других кабелей с сечением жилы 0,75-1,5 mm2. 
 В качестве сигнальных цепей и цепей питания преобразователя могут быть 
использованы изолированные жилы одного кабеля, при этом сопротивление изоля-
ции должно быть не менее 50 MΩ. Экранировка цепей выходного сигнала от цепей 
питания преобразователя не требуется. 
 При выборе схемы внешних соединений (см. приложения 5, 6) следует учиты-
вать следующее. 
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 При отсутствии гальванического разделения каналов питания преобразовате-
лей, имеющих выходной сигнал 0-5 mA или 0-20 mA, например, при питании груп-
пы таких преобразователей от общего источника питания, допускается заземление 
только одной нагрузки из всех нагрузок этой группы преобразователей; 

соединение между собой концов нагрузок разных преобразователей не допус-
кается. 
 При отсутствии гальванического разделения каналов питания преобразовате-
лей, имеющих двухпроводную линию связи и выходной сигнал 4-20 mA, допускает-
ся заземление конца любой нагрузки каждого преобразователя, но только со сторо-
ны источника питания. 
 При наличии гальванического разделения каналов питания у преобразователей 
допускается: 
 1) заземление любого одного конца нагрузки у каждого преобразователя; 
 2) соединение между собой нагрузок нескольких преобразователей при усло-
вии участия в объединении не более одной нагрузки каждого преобразователя. 
 При необходимости дополнительного уменьшения уровня пульсации выход-
ного сигнала преобразователя (например, из-за пульсации измеряемого параметра 
или вибрации технологического оборудования) допускается параллельно сопротив-
лению нагрузки включать конденсатор, при этом следует выбирать конденсатор с 
минимальной емкостью, обеспечивающий допустимый уровень пульсации. 
 Рекомендуется применять конденсаторы, имеющие ток утечки не более 
5 μА, при постоянном напряжении на них до 20 V. 
 Блок питания 4БП36 имеет четыре гальванически развязанных канала. 
 К блоку питания 4БП36 можно подключать: 
 12 преобразователей с выходным сигналом 0-5 mA (по три преобразователя в 
каждом канале без гальванического разделения по питанию); 
 8 преобразователей с выходным сигналом 4-20 или (по два преобразователя в 
каждом канале без гальванического разделения по питанию); 
 4 преобразователя с выходным сигналом 0-5, 4-20 с гальваническим разделе-
нием по питанию (по одному преобразователю в каждом канале). 
 11.6. Для подсоединения блока индикатора (БИ) к преобразователю необхо-
димо: 
 1) снять крышку 4 (рис. 8) преобразователя; 
 2) отвернуть пробку 15 и удалить заглушку; 
 3) наконечники 5 и 6 проводов БИ подключить к клеммной колодке 1 через 
отверстие в корпусе 6 к контактам “+” и “−” соответственно (клеммы 3 и 4); 
 4) вставить патрубок БИ до упора и завернуть гайку уплотнения в корпус 6 
преобразователя, зафиксировав БИ в наружном положении; 
 5) крышку 4 установить на место. 

12.  ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ 
 12.1. Перед включением преобразователя убедитесь в соответствии их уста-
новки и монтажа указаниям, изложенным в разделе 11 настоящей инструкции. 
 12.2. Подключите питание к преобразователю. 
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 12.3. Через 30 min после включения электропитания проверьте и при необхо-
димости установите в соответствии с приложением 3 значение выходного сигнала 
преобразователя, соответствующее нулевому или начальному значению измеряемо-
го параметра. Установку производите с помощью элементов настройки “нуля” (п. 
6.12). 
 Установка значения выходного сигнала преобразователя Сапфир-22М-ДИВ 
должна производиться после подачи и сброса избыточного давления, соответст-
вующего 50-100 % верхнего предела измерений избыточного давления. 
 Установка значения выходного сигнала у остальных преобразователей должна 
производиться после подачи и сброса измеряемого параметра, составляющего 80-
100 % верхнего предела измерений. 
 Для преобразователя Сапфир-22М-ДА значение выходного сигнала, соответ-
ствующее нулевому значению измеряемого давления, следует устанавливать при 
значении абсолютного давления не более 0,001 Ра, которое контролируется, напри-
мер, по теплоэлектрическому вакуумметру. 
 В преобразователе Сапфир-22М-ДА с верхним пределом измерений 0,4 МРа и 
выше допускается вместо выходного сигнала, соответствующего нулевому значе-
нию измеряемого абсолютного давления, проверять выходной сигнал, соответст-
вующий абсолютному давлению, равному атмосферному давлению. 
 При этой проверке измерительную камеру необходимо сообщать с атмосфе-
рой, а значение выходного сигнала определять по формуле: 

Pа
Imin)Po(Imax−  + Imin , (6) Ip = 

где:   Ро − атмосферное давление, МРа; 
 Pа − верхний предел измерений абсолютного давления, МРа; 
 Imin − нижнее предельное значение выходного сигнала, mA; 
 Imax − верхнее предельное значение выходного сигнала, mA. 
 Преобразователи Сапфир-22М-ДД выдерживают воздействие односторонней 
перегрузки рабочим избыточным давлением в равной мере как со стороны плюсо-
вой, так и минусовой камер. В отдельных случаях односторонняя перегрузка рабо-
чим избыточным давлением может привести к некоторым изменениям нормирован-
ных характеристик преобразователя. Поэтому после перегрузки следует провести 
проверку выходного сигнала, соответствующего нижнему и верхнему предельным 
значениям измеряемого параметра, и при необходимости провести корректировку 
выходного сигнала в соответствии с указаниями раздела 13. Перед корректировкой 
выходного сигнала преобразователя следует подвергнуть перегрузке со стороны 
плюсовой камеры давлением не менее 0,01 МРа − для преобразователей модели 
2410; 0,1 MРa − для моделей 2420, 2430, 2434, 2436 и не менее 1 МРа − для осталь-
ных моделей преобразователей Сапфир-22М-ДД. Для исключения случаев возник-
новения односторонних перегрузок в процессе эксплуатации преобразователей не-
обходимо строго соблюдать определенную последовательность операций при вклю-
чении преобразователя в работу, при продувке рабочих камер и сливе конденсата. 
 Включение в работу преобразователя Сапфир-22М-ДД с вентильным блоком, 
схема которого приведена на рис. 12, производится следующим образом: 
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 1) закройте оба вентиля, для чего поверните их рукоятки по часовой стрелке 
(глядя со стороны соответствующих рукояток) до упора (положение А); 
 2. откройте запорную арматуру, установленную на технологическом оборудо-
вании как в “плюсовой”, так и в “минусовой” линиях; 
 3. уравняйте давление в “плюсовой” и “минусовой” камерах, для чего плавно 
поверните рукоятку вентиля “плюсовой” камеры на 1,5-2 оборота против часовой 
стрелки. После этого проверьте и, в случае необходимости, откорректируйте выход-
ной сигнал; 
 4. поверните рукоятку вентиля “плюсовой” камеры против часовой стрелки до 
упора (положение В); 
 5. поверните рукоятку “минусовой” камеры против часовой стрелки до упора 
(положение В). 
 Включение в работу преобразователя Сапфир-22М-ДД с клапанным блоком, 
схема которого приведена на рис. 13, производится следующим образом: 
 1) закройте клапаны 1, 2 со стороны “плюсовой” и “минусовой” камер; 
 2) откройте уравнительный клапан 3; 
 3) откройте запорную арматуру, установленную на технологическом оборудо-
вании как в “плюсовой”, так и в “минусовой” линиях; 

От соединительных линий

 
К преобразователю 

 
 

Рис. 12. Схема вентильного блока: 
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 4) откройте сначала клапан 1 со стороны “плюсовой” камеры, а затем клапан 2 
со стороны “минусовой” камеры; 
 5) проверьте и, в случае необходимости, откорректируйте выходной сигнал; 
 6) закройте уравнительный клапан 3. 
 При заполнении измерительных камер преобразователя необходимо следить 
за тем, чтобы в камерах преобразователя не осталось пробок газа (при измерении 
разности давлений жидких сред) или жидкости (при измерении разности давлений 
газа). 
 Заполнение камер преобразователя жидкостью осуществляется после установ-
ки его в рабочее положение. Подача жидкости производится под небольшим давле-
нием (желательно самотеком) одновременно в обе камеры при открытых игольчатых 
клапанах, ввернутых в пробки, расположенные на фланцах измерительных блоков. 
После того, как заполнительная жидкость начинает вытекать через игольчатый кла-
пан, его следует закрыть. 
 Продувку соединительных линий проводить через преобразователь не допус-
кается. 
 Продувку рабочих камер преобразователя с вентильным блоком и слив кон-
денсата из них производить следующим образом: 

1) закройте оба вентиля вентильного блока; 
 2) приоткройте игольчатые клапаны; 
 3) произведите продувку или слив конденсата, для чего плавно поверните ру-
коятку вентиля “плюсовой” камеры на 0,5-1 оборот против часовой стрелки, нахо-
дясь вне зоны продувки или слива конденсата; 
 4) закройте игольчатые клапаны; 
 5) включите преобразователь в работу. 
 Продувку рабочих камер преобразователя с клапанным блоком и слив конден-
сата из них производить следующим образом: 
 1) закройте все клапаны клапанного блока; 
 2) приоткройте игольчатые клапаны; 
 3) произведите продувку или слив конденсата, для чего откройте уравнитель-
ный клапан, а затем плавно поверните рукоятку клапана “плюсовой” камеры на 
0,5-1 оборот против часовой стрелки, находясь вне зоны продувки или слива кон-
денсата; 
 4) закройте игольчатые клапаны; 
 5) включите преобразователь в работу. 
 Контроль значения выходного сигнала должен производиться с помощью 
миллиамперметра или вольтметра постоянного тока, подключаемых к выходной це-
пи преобразователя. 
 Контроль значения выходного сигнала может производиться также с помощью 
миллиамперметра постоянного тока, подключаемого к клеммам 3 и 4 электронного 
преобразователя (рис. 8). 
 При выборе миллиамперметра необходимо учитывать, что падение напряже-
ния на нем не должно превышать 0,1 V. 
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от соединительных линий

к преобразователю 

 
 

Рис. 13. Схема клапанного блока 

 Средства контроля выходного сигнала, соответствующего нижнему значению 
измеряемого параметра, не должно иметь абсолютную погрешность более чем 

0,2 (Imax Io)
100

γ −    , (7) 

где:   Imax − верхнее предельное значение сигнала, mA; 
 Io     − нижнее предельное значение выходного сигнала, mA. 
 Установка нуля должна производиться с максимально возможной точностью. 
Допускается, по усмотрению потребителя, вместо корректировки выходного сигнала 
учитывать действительное значение этого сигнала при нижнем предельном значении 
измеряемого параметра, а также осуществлять соответствующую корректировку вы-
ходного сигнала во вторичном устройстве. 
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13. ИЗМЕРЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ,  РЕГУЛИРОВАНИЕ  И  НАСТРОЙКА 
 13.1. Регулирование и настройка вида характеристики выходного сигнала пре-
образователя. 

Установить преобразователь в рабочее положение и подключить к образцово-
му средству задачи давления. 

Освободить доступ к органам регулирования на плате. Перед проведением 
операции настройки, выдержать преобразователь во включенном состоянии 30 мин. 

Для установки выходного сигнала 4…20 или 0…5 мА с возрастающей или 
убывающей характеристикой установите ключи SW1, SW3 и SW4 в соответствии с 
таблицей 1 

Таблица 1 

Выходной сигнал (положение выключателей) Переключатели 
SW1,SW3 и SW4 Возрастающая выход-

ная характеристика 
убывающая выходная 

характеристика 
 Ключ 4...20мА 0...5мА 20...4мА 5..0мА 

1 OFF ON OFF ON 
2 OFF ON OFF ON 
3 ON OFF ON OFF SW1 

4 ON OFF ON OFF 
1 OFF OFF OFF OFF 
2 OFF OFF OFF OFF 
3 OFF OFF OFF ON SW3 

4 ON ON OFF OFF 
1 OFF OFF ON ON 
2 OFF OFF ON ON 
3 ON ON OFF OFF SW4 

4 ON ON OFF OFF 
 

13.2 Регулировка и настройка верхнего предельного значения выходного сиг-
нала преобразователя. 

Подключите преобразователь к стенду с образцовым прибором для задачи 
давления. У преобразователя разности давления измерительная камера отмечена 
знаком «+», камера, отмеченная знаком «-», должна быть соединена с атмосферой. 

Установите на входе преобразователя давление, соответствующее нижнему 
предельному значению и корректором «нуля» установите начальное значение вы-
ходного сигнала. 

Подайте в измерительную камеру преобразователя давление, соответствующее 
максимальному значению предела измерения данной модели. При необходимости 
корректором «диапазон» установите верхнее предельное значение выходного сигна-
ла. 

Сбросьте давление в измерительной камере до атмосферного. 
13.3.Перенастройка диапазона измерения преобразователя. 
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Внутри данной модели любой преобразователь может быть перенастроен на 
один из диапазонов в соответствии с таблицей (1 по описанию). Перенастройка диа-
пазонов осуществляется с помощью переключателя SW5. 

Для перенастройки преобразователя в соответствии с выбранным значением 
диапазона измерений выполните следующие операции: 

Все ключи переключателя SW3 установить в положение OFF и с помощью 
подстроечного резистора R72 установить начальное значение выходного сигнала. 
Установить ключи переключателя SW3 в положение согласно табл. 1 и с помощью 
«точной» регулировки нуля при необходимости откорректировать выходной ток. 

Установить ключи переключателя SW5 в положение, соответствующее тре-
буемому пределу измерений согласно табл.2 

Таблица 2 

 Верхний предел измерений в % от максимального значения диапа-
зона для данной модели и соответствующие положения ключей 

номер 
ключа 100% 60...63% 40% 25% 16% 10% 

1 OFF OFF OFF OFF OFF ON 
2 OFF OFF OFF OFF ON OFF 
3 OFF OFF OFF ON ON OFF 
4 OFF OFF ON ON ON OFF 
5 OFF ON ON ON OFF OFF 
6 OFF OFF OFF OFF ON OFF 
7 OFF OFF ON ON OFF ON 

 
Подать на преобразователь давление и с помощью корректора диапазона уста-

новить выходной ток в соответствии с выбранной характеристикой. 
13.4 Регулирование и настройка выходного сигнала преобразователя с приме-

нением «электронной линзы» 
Для преобразователей, настроенных на любой диапазон Р/Рmax <1, можно пу-

тем смещения нижнего значения выходного сигнала получить так называемый эф-
фект «электронной линзы».  

Пример. Допустим, по технологическому процессу необходимо контролиро-
вать избыточное давление в диапазоне от 9 до 10 кПа, что соответствует примене-
нию преобразователя модели 2120. Установим преобразователь на предел измерения 
1 кПа. См. предыдущий раздел. 

В нашем случае нижнее предельное значение выходного сигнала (например, 4 
мА) соответствует давлению 9 кПа. Зададим это давление на входе преобразователя 
и сместим выходной сигнал к нижнему предельному значению (4 мА). Для этого 
включим на переключателе SW2 ключи 1, 4, 6, 7 и 8, что соответствует смещению 
«нуля» на 90%. При необходимости корректором нуля нужно установить точное 
значение выходного сигнала 4 мА. 

Теперь полное изменение значения выходного сигнала (например 4…20 мА) 
будет соответствовать 0,1 шкалы изменения измеряемого параметра, то есть 1 кПа. 
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14. ПРОВЕРКА  ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ 
 Проверка технического состояния преобразователей проводится после их по-
лучения (входной контроль), перед установкой на место эксплуатации, а также в 
процессе эксплуатации (непосредственно на месте установки преобразователя и в 
лабораторных условиях). 
 При проверке преобразователей на месте эксплуатации, как правило, проверя-
ется и корректируется выходной сигнал, соответствующий нижнему предельному 
значению измеряемого параметра (п. 12.3), проверка герметичности осуществляется 
путем визуального осмотра мест соединений, а проверка работоспособности кон-
тролируется по наличию изменения выходного сигнала при изменении измеряемого 
параметра. 
 При входном контроле, перед установкой в эксплуатацию, в процессе эксплуа-
тации в лабораторных условиях по мере необходимости следует проводить коррек-
тировку выходного сигнала в соответствии с п. 12.3 и разделом 13. 
 Дальнейшая проверка осуществляется в соответствии с методикой поверки, 
изложенной в МИ 1997-89. 
 Для подсоединения преобразователей Сапфир-22М-ДИ моделей 2154, 2164 к 
средствам поверки применяют фланец (приложение 19). Крепление и уплотнение 
фланца на преобразователе производится так же, как и при установке преобразова-
телей на трубопроводе (приложение 18). 
 Изготовление фланца обеспечивает потребитель. 
 Периодическая поверка производится в сроки, установленные предприятием-
потребителем в зависимости от условий эксплуатации и требуемой точности выпол-
нения измерений, но не реже одного раза в два года для преобразователей с преде-
лом допускаемой основной погрешности ±0,5; ±1 % и не реже одного раза в год для 
преобразователей с пределом допускаемой основной погрешности ±0,2; 
±0,25 %. 
 После перенастройки и последующей поверки в период гарантийного срока 
электронное устройство преобразователя должно быть опломбировано метрологи-
ческой службой, проводившей поверку. 

15. ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  СПОСОБЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ 
 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в табл. 9. 

Таблица 9 

Неисправность Причина Способ устранения 
Обрыв в линии нагрузки 
или в линии связи с источ-
ником питания 

Найти и устранить обрыв 1. Выходной 
сигнал отсут-
ствует 

Нарушение полярности 
подключения источника 
питания 

Устранить неправильное подключе-
ние источника питания 
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Продолжение табл. 9 

Неисправность Причина Способ устранения 
Нарушена герметичность в 
линии подвода давления. 

Найти и устранить негерметич-
ность 

Нарушена герметичность 
сальникового уплотнения 
вентиля или клапана преоб-
разователя Сапфир-22М-ДД 

Подтянуть сальник вентиля или 
клапана или заменить на новый 

Нарушена герметичность уп-
лотнения монтажного флан-
ца или ниппеля преобразова-
теля 

Заменить уплотнительное кольцо 
или прокладку на новую, взятую из 
комплекта монтажных частей 

Нарушена герметичность уп-
лотнения фланца измери-
тельного блока преобразова-
теля 

Заменить уплотнительное кольцо 
на новое 

2. Выходной 
сигнал неста-
билен, по-
грешность 
преобразова-
теля превыша-
ет допускае-
мую 

Нарушена герметичность 
пробки фланца измеритель-
ного блока преобразователя 

Подтянуть пробку, или уплотнить 
лентой ФУМ, или заменить пробку 
на новую 

3. Негерметич-
ность 

Нарушена герметичность: 
между вентилем или клапа-
ном и преобразователем; 
между вентилем или клапа-
ном и монтажным фланцем 
или ниппелем 

1. Повторить сборку. 
2. Заменить уплотнительное коль-

цо или прокладку 

4. Выходной 
сигнал преоб-
разователя по-
стоянен и не 
меняется при 
вращении кор-
ректора "нуля" 
(знак выходно-
го сигнала от-
рицательный) 

Преобразователь находится в 
зоне отсечки 

Подать давление на уровне 30–
50 % от верхнего предела, на ко-
торый настроен преобразователь; 
после выхода прибора из отсечки 
установить корректором "нуля" 
выходной сигнал, соответствую-
щий поданному входному давле-
нию 

 
16. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Техническое обслуживание преобразователя заключается, в основном, в пе-
риодической поверке и, при необходимости, корректировке “нуля” преобразователя, 
в сливе конденсата или удалении воздуха из рабочих камер преобразователя, про-
верке технического состояния преобразователя. 
 Метрологические характеристики преобразователя в течение межповерочного 
интервала соответствуют установленным нормам с учетом показателей безотказно-
сти преобразователя и при условии соблюдения потребителем правил хранения, 
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транспортирования и эксплуатации, указанным в настоящем описании и инструкции 
по эксплуатации. 
 Необходимо следить за тем, чтобы трубки соединительных линий и вентили 
не засорялись и были герметичны. В трубках и вентилях не должно быть пробок 
жидкости (при измерении давления газа) или газа (при измерении давления жидкости). 
 С этой целью трубки рекомендуется периодически продувать, не допуская при 
этом перегрузки преобразователя; периодичность устанавливается потребителем в 
зависимости от условий эксплуатации. 
 При нарушении герметичности сальникового уплотнения вентиля или клапа-
на, пробки фланца измерительного блока необходимо подтянуть или заменить соот-
ветственно сальник или пробку. 
 Если нарушена герметичность уплотнения монтажного фланца или фланца 
измерительного блока, нужно заменить уплотнительное кольцо или прокладку. 

17.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
 17.1. Преобразователи могут храниться как в транспортной таре с укладкой в 
штабеля до 5 ящиков по высоте, так и во внутренней упаковке и без упаковки. 
 Условия хранения преобразователей в транспортной таре и во внутренней упа-
ковке − 2 по ГОСТ 15150-69. 
 Условия хранения преобразователей без упаковки − 1 по ГОСТ 15150-69. 
 До проведения входного контроля не рекомендуется вскрывать чехол из поли-
этиленовой пленки, в которой упакован преобразователь. 
 17.2. Преобразователи в упаковке транспортируются любым видом закрытого 
транспорта, в том числе и воздушным транспортом, в отапливаемых герметизиро-
ванных отсеках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каж-
дом виде транспорта. 
 Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать 
возможность их перемещения. 
 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не 
должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 
 17.3. Срок пребывания преобразователей в соответствующих условиях транс-
портирования не более 3 месяцев. 
 17.4. Условия транспортирования должны соответствовать следующим усло-
виям хранения по ГОСТ 15150-69: 
 5 − для преобразователей климатического исполнения УХЛ*; У*; 
 6 − для преобразователей вида климатического исполнения Т; 
 3 − для морских перевозок в трюмах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
СХЕМА  СОСТАВЛЕНИЯ  УСЛОВНОГО  ОБОЗНАЧЕНИЯ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Пример составления условного обозначения преобразователя 
Температура плюс 1 плюс 80

Сапфир-22М-ДД-2420-АС-01-УХЛ 3.1*-0,25 / 6,3 kPa 10 -05 -СК -К 1/2 - B - P – И - 
1. Сокращенное 
наименование 
преобразователя_ 

2. Модель по табл. 
1, 2, 3, 4_________ 

3. Указывается только 
для преобразователей, 
поставляемых для 
эксплуатации на объ- 
ектах АС____________ 

4. Обозначение исполнения 
по материалам по табл. 1 
прил. 1 с учетом табл. 1, 
2, прил. 24_____________ 

5. Обозначение климатического 
исполнения по табл. 2 прил. 1__ 

6. Абсолютное значение предела 
допускаемой основной погрешности 
⎜γ⎥, % по табл. 1, 2, 3, 4________________ 

7. Верхний предел измерений с указанием 
единицы измерения по табл. 1, 2, 3, 4 с 
учетом примечаний 2, 3 прил. 1________________ 

8. Предельно допускаемое рабочее избыточное 
давление в МРа по табл. 2, прил. 24, указывается 
согласно примечанию 6 прил. 1____________________ 

9. Код выходного сигнала по табл. 3 прил. 1______________ 
10. Код скобы и кронштейна по табл. 4 прил. 1, с учетом 
примечания 7 прил. 1___________________________________ 

11. Код монтажных частей по табл. 4 прил. 1_______________________ 
12. Код вентильного или клапанного блока “В”, указывается согласно 

примечанию 3 прил. 1__________________________________________ 
13. Код разъема − “Р”, указывается согласно примечанию 4 прил. 1 _________ 
14. Код блока индикатора − “И”, указывается согласно примечанию 5 прил. 1 ___ 
15. Пределы температуры окружающего воздуха по табл. 2 прил. 1, отличные от 
установленных для основных вариантов исполнений ________________________ 
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Примечания: 1. Пределы температуры окружающего воздуха (поз. 15) не указыва-
ются в условном обозначении преобразователя, выполненного в ос-
новном варианте исполнения по температуре согласно табл. 2 при-
ложения 1. 

2. В условном обозначении преобразователей Сапфир-22М-ДИВ в ка-
честве верхнего предела измерений (поз. 7) указывается только зна-
чение верхнего предела измерений избыточного давления. 

3. Код вентильного или клапанного блока (поз. 12) указывается только 
при заказе преобразователя Сапфир-22М-ДД моделей 2410, 2420, 
2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 и вентильного или клапанного 
блока к ним. 

4. Код разъема (поз. 13) указывается только при заказе преобразовате-
ля Сапфир-22М с разъемом для эксплуатации на объектах АС. 

5. Код индикатора (поз. 14) указывается только при заказе преобразо-
вателя с индикатором. (Для преобразователей, поставляемых для 
эксплуатации на объектах АС, не поставляется.) 

6. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление (поз. 8) ука-
зывается только для преобразователей Сапфир-22М-ДД. 

7. Код скобы и кронштейна (поз. 10) указывается только при заказе 
преобразователей с комплектом монтажных частей, включающих 
скобу и кронштейн. 

Таблица 1 
Обозначение исполнения преобразователя по материалам, 

контактирующим с измеряемой средой 
Фланцы преобразователя, пробки для дренажа 
и продувки, ниппель, монтажный фланец, кор-

пус вентильного или клапанного блока 

Обозначение 
исполнения пре-
образователя по 
материалам 

Материал мембран или 
поверхностного слоя мем-
бран, контактирующего с 

измеряемой средой материал маркировка деталей

01 Сплав 36НХТЮ Углеродистая сталь с 
покрытием 

80 

02 Сплав 36НХТЮ Сталь 08Х18Г8Н2Т 15 
Алюминиевый сплав 
(только для фланцев 
преобразователя) 

76 03 Сплав 36НХТЮ 

Углеродистая сталь с 
покрытием 

80 

05 Сплав 15Х18Н12СЧТЮ Сталь 08Х18Г8Н2Т 15 
06 Сплав 06ХН28МДТ Сплав 06ХН28МДТ 28 
07 Тантал Сплав ХН65МВ 30 
08 Тантал Сплав Н70МФВ 32 
09 Титан ВТ1-0 Титановый сплав 62 
11 Титановый сплав Сталь 08Х18Г8Н2Т 15 
12 Титановый сплав Титановый сплав 62 
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Примечания: 1. Материал уплотнительных колец для исполнений 01, 02, 03 − резина 
марок НО-68-1 или 7-В-14 или другие марки, аналогичные по хими-
ческому составу; для остальных исполнений − фторкаучук СКФ-26. 

2. Материал уплотнительных металлических прокладок − медь или 
нержавеющие сплавы. 

3. Сплавы 06ХН28МДТ, ХН65МВ, Н70МФВ, сталь 08Х18Г8Н2Т − по 
ГОСТ 5632-72; сплав 36НХТЮ − по ГОСТ 10994-74; титан и тита-
новые сплавы − по ГОСТ 19807-74; алюминиевые сплавы − по 
ГОСТ 4784-74; сталь углеродистая − по ГОСТ 1050-88; медь − по 
ГОСТ 859-78. 

4. Чувствительный элемент преобразователей Сапфир-22М-ДИ моде-
лей 2180, 2181, 2182, 2183, 2184 изготавливается из материала 
50ХФА ГОСТ 14959-79. 

5. По требованию заказчика при заказе преобразователя исполнений 
по материалам 05, 06, 07, 08, 09 фланцы преобразователя, пробки 
для дренажа и продувки, ниппель, монтажный фланец, корпус вен-
тильного или клапанного блока могут изготавливать из материала в 
различных сочетаниях из числа указанных в таблице. При этом ис-
полнение преобразователя по материалам определяется материалом 
мембраны. 

 
Таблица 2 

Обозначение климатического исполнения преобразователя 

Обозначение Климатическое исполнение преобразователя 

УХЛ 3.1* Исполнение УХЛ категории размещения 3.1, но для работы при 
температуре от плюс 5 до плюс 50 °C (основной вариант исполне-
ния) или, по обоснованному требованию потребителя, от плюс 1 до 
плюс 80 °C 

У2* Исполнение У категории размещения 2, но для работы при темпера-
туре от минус 30 до плюс 50 °С (основной вариант исполнения) 
или, по обоснованному требованию потребителя, от минус 50 до 
плюс 80 °С или от минус 50 до плюс 50 °С 

Т3 Исполнение Т категории размещения 3, но для работы при темпера-
туре от минус 10 до плюс 55 °С или от минус 25 до плюс 55 °С, или 
от минус 25 до плюс 80 °С в соответствии с заказ-нарядом внешне-
торговой организации 
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Таблица 3 
Код выходного сигнала 

Код Выходной сигнал, mA 
05 0...5 

  
42 4...20 
50 5...0 

  
24 20...4 

 
Таблица 4 

Код монтажных частей 

Код Монтажные части 

К 1/2 Монтажный фланец с резьбовым отверстием К 1/2″ 

К 1/4 Монтажный фланец с резьбовым отверстием К 1/4″ 

М 20 Ниппель с накидной гайкой М20×1,5 

СК Скоба и кронштейн 

 

Примечания: 1. Код монтажных частей не указывается в условном обозначении пре-
образователей с ниппелем без накидной гайки, а также преобразо-
вателей Сапфир-22М-ДА моделей 2050, 2051, 2060, 2061; 
Сапфир-22М-ДИ моделей 2150, 2151, 2154, 2160, 2161, 2164, 2170, 
2171, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184; Сапфир-22М-ДИВ моделей 2350, 
2351; Сапфир-22М-ДД моделей 2436, 2446. 

2. Код М 20 (ниппель с накидной гайкой М20×1,5) указывается в ус-
ловном обозначении преобразователей Сапфир-22М-ДА моделей 
2020, 2030, 2040; Сапфир-22М-ДИ моделей 2110, 2120, 2130, 2140; 
Сапфир-22М-ДВ моделей 2210, 2220, 2230, 2240; Сапфир-22М-ДИВ 
моделей 2310, 2320, 2330, 2340; Сапфир-22М-ДД. 

3. Код СК (скоба и кронштейн) не указывается в условном обозначе-
нии преобразователей, если заказывается комплект монтажных час-
тей без скобы и кронштейна для преобразователей Сапфир-22М-ДА 
моделей 2020, 2030, 2040; Сапфир-22М-ДИ моделей 2110, 2120, 
2130, 2140; Сапфир-22М-ДВ моделей 2210, 2220, 2230, 2240; Сап-
фир-22М-ДИВ моделей 2310, 2320, 2330, 2340; Сапфир-22М-ДД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 
И ИЗМЕРЯЕМЫМ ПАРАМЕТРОМ 

 

 Для преобразователей давления-разрежения Сапфир-22М-ДИВ 
 при измерении избыточного давления: 

 Ip = Pраз . max +  P
Pраз . max +  Pиз б . max  (Imax − Io) + Io , (9) 

 при измерении разрежения 

 Ip = Pраз . max - P
Pраз . max +  Pиз б . max  (Imax − Io) + Io , (10) 

 для остальных преобразователей с возрастающей характеристикой выходного 
сигнала 

 Ip = 
Pmax

P  (Imax − Io) + Io , (11) 

 для преобразователей разности давлений Сапфир-22М-ДД с убывающей ха-
рактеристикой выходного сигнала 

P
Pmax ) (Imax − Io) , (12)  Ip = Io + (1 − 

где: Ip − расчетное значение выходного сигнала, соответствующее измеряемому 
давлению или перепаду давлений Р, mA; 

Imax − наибольшее значение выходного сигнала, mA; 
Io − наименьшее значение выходного сигнала, mA; 
P − значение измеряемого давления или перепада давления в тех же единицах, 

что и Ризб.max, Pраз. max, Pmax; 
Pmax − верхний предел измерений измеряемого давления: абсолютного или из-

быточного, разрежения, перепада давления, kPa, MРa; 
Pраз.max − верхний предел измерений разрежения, kPa; 
Ризб.max − верхний предел измерений избыточного давления, kPa, MРa. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЗНАЧЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НИЖНЕМУ 

ПРЕДЕЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ИЗМЕРЯЕМОГО ПАРАМЕТРА 

Выходной сигнал, соответствующий нижнему пре-
дельному значению измеряемого параметра, mA 

при значениях выходного сигнала, mA 

 
Наименование преобразователя 

0 – плюс 5 плюс 4 – плюс 20 0 – плюс 20 

Преобразователи Сапфир-22М-
ДА, Сапфир-22М-ДИ, Сапфир-22М-ДВ 

0 4 0 

Преобразователи Сапфир-22М-
ДИВ с равными по абсолютному 
значению верхними пределами 
измерения избыточного давления 

и разрежения 

2,5 12 10 

Преобразователи Сапфир-22М-
ДИВ с верхними пределами изме-
рения избыточного давления 

kPa MPa 

   

60  3,125 14,00 12,500 
150  2,000 10,40 8,000 

 0,3 1,250 8,00 5,000 
 0,5 0,833 6,60 3,333 
 0,9 0,500 5,60 2,000 
 1,5 0,312 5,00 1,250 
 2,4 0,200 4,64 0,800 

Преобразователи Сапфир-22М-ДД 
с возрастающей характеристикой 

выходного сигнала 

0 4 0 

Преобразователи Сапфир-22М-ДД 
с убывающей характеристикой 

выходного сигнала 

5 20 20 

 
Примечание. У преобразователей Сапфир-22М-ДИВ значение выходного сигнала, 

соответствующее верхнему пределу измерений разрежения, mA, равно: 

0 − для преобразователей с выходным сигналом 0 - 5 mA; 

0 − 20 mA; 4 − для преобразователей с выходным сигналом 4 - 20 mA. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ДОПУСТИМОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4 − 20 MA 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ САПФИР-22М 
И БЛОКА ПИТАНИЯ 4БП36 С ЧЕТЫРЕХПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ СВЯЗИ 

 
где Rн − по п. 3.7 

Рис. 1. 
 
 

СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ САПФИР-22М 
И БЛОКА ПИТАНИЯ 4БП36 С ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ СВЯЗИ 

где Rн − по п. 3.7 
Рис. 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
САПФИР-22М-ДД И БЛОКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК36М 

 
Рис. 1. 

 
Для преобразователей Сапфир-22М-ДД с выходным сигналом 

0-5 или 4-20 mA и четырехпроводной линией связи 

 
Рис.  2. 

Для преобразователей Сапфир-22М-ДД 
с выходным сигналом 4-20 mA и двухпроводной линией связи 

Rн см. п. 3.7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М-ДА МОДЕЛЕЙ 2020, 2030, 2040, 

САПФИР-22М-ДИ МОДЕЛЕЙ 2110, 2120, 2130, 2140,  
САПФИР-22М-ДВ МОДЕЛЕЙ 2210, 2220, 2230, 2240, 
САПФИР-22М-ДИВ МОДЕЛЕЙ 2310, 2320, 2330, 2340 

С УСТАНОВЛЕННЫМ НИППЕЛЕМ 
 

 
L LМодель Н Н1 1

2020;2030;2040; 
2120;2130;2140; 
2220;2230;2240; 
2320;2330;2340 

212 44 155 100

2110;2210;2310 262 69 211 128
 

Рис. 1 
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УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М-ДА МОДЕЛЕЙ 2020, 2030, 2040,  

САПФИР-22М-ДИ МОДЕЛЕЙ 2110, 2120, 2130, 2140, 
САПФИР-22М-ДВ МОДЕЛЕЙ 2210, 2220, 2230, 2240, 
САПФИР-22М-ДИВ МОДЕЛЕЙ 2310, 2320, 2330, 2340  

С УСТАНОВЛЕННЫМ НИППЕЛЕМ ПОД НАКИДНУЮ ГАЙКУ М20×1,5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. 
Остальное см. рис. 1 
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УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М-ДД 

МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 

С УСТАНОВЛЕННЫМИ НИППЕЛЯМИ ПОД НАКИДНЫЕ ГАЙКИ М20×1,5 
 
 
 

 
 
Остальное см. рис. 1. 

 
Рис. 2. 

 



− 
68

 −
 

 
П
РИ

Л
О
Ж
ЕН

И
Е 

13
 

У
С
ТА

Н
О
В
О
ЧН

Ы
Е 
И

 П
РИ

С
О
ЕД

И
Н
И
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Е 
РА

ЗМ
ЕР

Ы
 П
РЕ

О
БР

А
ЗО

В
А
ТЕ

Л
ЕЙ

 С
А
П
Ф
И
Р-

22
М

-Д
Д

 М
О
Д
ЕЛ

ЕЙ
 

24
10

, 2
42

0,
 2

43
0,

 2
43

4,
 2

44
0,

 2
44

4,
 2

45
0,

 2
46

0 
С

 У
С
ТА

Н
О
В
Л
ЕН

Н
Ы
М
И

 Ф
Л
А
Н
Ц
А
М
И

 

 
О
ст
ал
ьн
ое

 с
м.

 п
ри
ло
ж
ен
ие

 1
2 
ри
с 

1.
 

М
од
ел
ь 

Н
,m

m
 

Н
1,m

m
L,

m
m

 
L 1

,m
m

 
24

20
, 2

43
0,

 2
44

0,
 

24
50

, 2
46

0,
 2

43
4,

 
24

44
 

21
2 

44
 

15
5 

10
0 

24
10

 
26

2 
69

 
21

1 
12

8 

 
−68−



− 69 − 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М-ДД 

МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 

С УСТАНОВЛЕННЫМ ВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ И НИППЕЛЯМИ 
 
 
 

 
 
 
Остальное см. приложение 12 рис. 1. 
 

 
Рис. 1. 
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УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М-ДД 

МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 

С УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ  

И НИППЕЛЯМИ ПОД НАКИДНЫЕ ГАЙКИ М20×1,5 

 
 
 

 
 

Остальное см. прил. 12 рис. 1. 
 
 

Рис. 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М-ДД 

МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 

C УСТАНОВЛЕННЫМИ КЛАПАННЫМ БЛОКОМ И НИППЕЛЯМИ 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. 
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УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М-ДД 

МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 

С УСТАНОВЛЕННЫМИ КЛАПАННЫМ БЛОКОМ И НИППЕЛЯМИ 

ПОД НАКИДНЫЕ ГАЙКИ М20×1,5 

 
 
 

 
 
 

Рис. 2 



− 73 − 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М-ДД 

МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 

С УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ И ФЛАНЦАМИ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Остальное см. приложение 12 рис. 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М-ДД 

МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 

С УСТАНОВЛЕННЫМИ КЛАПАННЫМ БЛОКОМ И ФЛАНЦАМИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М-ДИ МОДЕЛЕЙ 2154, 2164 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М-ДИ МОДЕЛЕЙ 2180, 2181, 2183, 2184 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М С УСТАНОВЛЕННЫМ РАЗЪЕМОМ

 
Остальное см. приложения 7−17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛОВ, 

КОНТАКТИРУЮЩИХ С ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДОЙ 
Таблица 1 

Наименование пре-
образователя 

Модель Обозначение исполнения по материа-
лам (см. табл. 1 приложения 1) 

Масса*, kg,  
не более 

2020 
2030 
2040 

01; 02; 03; 05...09 4****; 
5; 5,2*** 
4,3***** 

2050 
2060 01; 02; 05...09 3; 2,5**** 

 
Преобразователь 
абсолютного  
давления  

Сапфир-22М-ДА 
2051 
2061 11; 12 1,6 

2110 8****; 9,9; 
8,1*****; 
10,4*** 

2120 
2130 
2140 

 
01; 02; 03; 05...09 

4****; 
5; 5,2***; 
4,3***** 

2150 
2160 3; 2,5**** 

2170 
01; 02; 05...09 

2,7****; 4 
2151 
2161 
2171 

11; 12 1,6 

2154** 
2164** 02 3,0 

 
Преобразователь 
избыточного  
давления  

Сапфир-22М-ДИ 

2180** 
2181** 
2182** 
2183** 
2184** 

01 3 

2210 8****; 
9,9; 
10,4***; 
8,1***** 

 
Преобразователь 

разрежения 
Сапфир-22М-ДВ 2220 

2230 
2240 

 
01; 02; 03; 05...09 

4****; 
5; 5,2***; 
4,3***** 

2310 
8****; 
9,9; 
10,4***; 
8,1***** 

2320 
2330 
2340 

 
01; 02; 03; 05...09 

4****; 
5; 5,2***; 
4,3***** 

2350 01; 02; 05...09 3; 2,5**** 

 
Преобразователь 

давления-
разрежения 

Сапфир-22М-ДИВ 

2351 11; 12 1,6 



− 80 − 
 

Таблица 2 
Наименование 
преобразова-

теля 

Модель Предельно допускаемое
рабочее избыточное 

давление, МРа 

Обозначение исполнения 
по материалам (см. табл. 1 

приложения 1) 

Масса*, 
kg,  

не более 

2410 0,1; 4,000 01; 02; 03; 05...09 10****; 
10,1*****;
11,9; 
12,9*** 

4,000 01; 02; 03; 05...09 4,2****; 
4,4*****; 
6,3***; 
5,8 

2420 

10,000 01; 02; 03 5,8; 
4,4*** 

16,000 01; 02; 03; 05...09 4,2****; 
4,4*****; 
6,3***; 
5,8 

2430 

25,000 01; 02 5,8 

16,000 01; 02; 03; 05...09 4,2****; 
4,4*****; 
6,3***; 
5,8 

2440 

25,000 01; 02 5,8 
2434 
2444 

40,000 01; 02; 05...09 4,2***; 
5,8; 6,3*** 

2436** 
2446** 

60,000 01; 02 6,5 

16,000 01; 02; 03; 05...09 4,2****; 
4,4*****; 
6,3***; 
5,8 

2450 

25,000 01; 02 5,8 

 
Преобразова-
тель разности  
давлений  

Сапфир-22М-
ДД 

2460 25,000 01; 02; 05...09 4****; 
5,8; 
6,3*** 

        * − Без учета монтажных частей. 
      ** – Преобразователи на объекты АС не поставляются. 
    *** − Для исполнений 06; 07; 08. 
  **** − Для исполнения 09. 
***** − Для исполнения 03. 
Примечание .  Преобразователи, поставляемые для эксплуатации на объектах АС, в зави-

симости от материалов, контактирующих с измеряемой средой, изготав-
ливаются в исполнении 01; 02; 11. 

Зак. № 242 Тираж 250 экз. 
Типография ЗАО "Манометр" 
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